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                                      Oznaczenia

FOM        odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym
NWP       naczynie wzbiorcze przeponowe z przylaczem przeplywowym
PC           pompa cyrkulacyjna (z plynna regulacja obrotow)
RC           reduktor ciśnienia
RRC        regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
STCW     stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej
c              przetwornik przepływu ciepłomierza
w             wodomierz wody zimnej z nadajnikiem impulsow

pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm
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Załącznik Nr 3
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